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GUNLUK ANALIZ SONUCLARI

TARIH: 03.12.2020 PERSEMBE
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NOT: Sehir i¢ci Sebekesinden farklh noktalardan alinan numunelerin, analizleri sonucunda TS-
266 icme Suyu Standartlarina uygun oldugu gériilmistiir.




