% SINOP BELEDIYESi iCME SUYU ARITMA TESISI M
GUNLUK ANALIZ SONUCLARI
— ;;I;I; DURULTUCU Y (;7II'(£I‘$ —
SICAKLIK 03 | .| 98 oc
BULANIKLIK 1,50 0,69 0,02 0,02 < 1ntu

RENK 0

ILETKENLIK 378

¢O0zUNMUS 0, 8,8

DEMIR 0,03 0,65 0,03

< 0.2mg/L

0,004 < 0.05mg/L

BAKIYE KLOR 0,99 ppm

PERMANGANAT

0,08 < 5mg/L

KOLi

FEKAL KOLIFORM

PLM KOLIFORM

KLOROFiL-A

: 1 2 3 4 5 6 7 8
FILTRE BULNKLK ntu

0,02 | 0,02 0,08 |0,16 - 0,08 - 0,10

NOT: Sehir i¢ci Sebekesinden farklh noktalardan alinan numunelerin, analizleri sonucunda TS-
266 icme Suyu Standartlarina uygun oldugu gériilmiistiir.




