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GUNLUK ANALIZ SONUCLARI
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ANALIZLER

NUMUNE ALINAN YERLER

GiRiS

PH

7,80

SICAKLIK

11,4

BULANIKLIK

5,93

DURULTUCU FILTRE

CIKIS

SINIR
DEGERLER

7,66
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°C

0,02
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DEMIR

MANGAN

BAKIYE KLOR

PHs

ALKANITE

ALUMINYUM

KOLi
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FEKAL KOLIFORM

TPLM KOLIFORM
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SiLIKA

1,55

NIiTRIT

0,07

NiTRAT

11,51

AMONYAK

0,02
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